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Wyjasnienia do SIWZ/1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn.,Budowa niezaleznej instalacji
uktadu kogeneracyjnego w sasiedztwie Cieptowni Hankowka w Jasle”
nr referencyjny: ZEC/1381/2019

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o0.
ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasto.

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami dot. postgpowania przetargowego
na ,Budowa niezaleznej instalacji uktadu kogeneracyjnego w sasiedztwie
Cieptowni Hankowka w Jasle” Zamawiajacy odpowiada :

. lle godzin pracy rocznie nalezy skalkulowac dla kazdego silnika w okresie
gwarancji?

ODPOWIEDZ: Dla kazdego silnika nalezy skalkulowa¢ 7200 godzin pracy na rok.
. Czy liczba godzin pracy dla kazdej jednostki ma by¢ identyczna?
ODPOWIEDZ: Liczba godzin pracy dla kazdej jednostki ma by¢ taka sama.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w Dziale 9 ,Warunki udziatu w
postepowaniu”, Wykonawca ma wykaza¢ zdolno$¢ techniczng lub zawodowa
poprzez udokumentowanie wykonania w okresie 5 lat przed terminem
sktadania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej, polegajacej na budowie i
uruchomieniu co najmniej 3 jednostek do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w skojarzeniu o mocy elektrycznej min. 0,99MW kazda w jednej
lokalizacji.

Wobec faktu, iz instalowanie w jednej lokalizacji trzech Zrédet wytwérczych
nalezy do rzadkosci, to ustanowienie tego warunku przyczynia sie do znacznego
ograniczenia konkurencyjnosci postgpowania, zwtaszcza w $wietle liczby ofert
dla uniewaznionego postepowania nr ZEC/006/2019, ktére wptynety w terminie.
Jednoczesénie to obecne postepowanie dotyczy dostawy dwoch jednakowych
agregatow kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 1,99MW, dlatego wnosze o



zmiane warunku w zakresie wykazania zdolnos$ci technicznej w nastepujacy
sposob: ,Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed terminem
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie i
uruchomieniu co najmniej jednej jednostki do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w skojarzeniu o mocy elektrycznej min. 1,99MW (z podaniem ich
przedmiotu, warto$ci, dat wykonania i odbioréw).”

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane warunku wedtug zaproponowanego
wyzej brzmienia?

ODPOWIEDZ: Nie




